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‘4@ \ inspektionsstelle des Geschaftsfeldes Offentliche Gesundheit, ID; 0406

GEMEINDEAMT
Gemeinde St. Stefan-AfiedSt. Stefan-Afies|| Datum: 07.052026
St. Stefan 65 Beil.: Kontakt: Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer
4170 St. Stefan-Afiesl Eing. ‘] i % Tel.: +43(0)5 0555 41602

pm 2. Mai 206 Fax: +43 5055541119

Zahi: E-Mail: birgithuemer@ages.at

Der Bargenneister: Dok. Nr.: D-21248838

Bedicnstete:

INSPEKTIONSBERICHT

itber eine Inspektion gem. BNORM M 5874 im Rahmen der Trinkwasserverordnung / OLMB Kapitel B1 in der jeweils giiltigen Fassung
Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsauftrag/-auftrage der gegenstandlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder versffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefiigt
werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 26054417

Kunde/Auftraggeber: Gemeinde St. Stefan-Afiesl

Kundennummer: 6238094

Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)

Inspiziertes Objekt: WV der Gemeinde Afies| - St.Stefan

Anlagen-Id: 13461000

Leiterin der Inspektion: Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer

Rechnungsempfanger: Gemeinde St. Stefan-Afies|, St. Stefan 65, 4170 St. Stefan-Afies|

Inspektionsbericht ergeht an: Amt der OO Landesregierung, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft / Datei
liber Schnittstelle

Gemeinde St. Stefan-Afiesl

Osterreicnische Agentur fiir Gesundheit und Ernghrungssicherheit GmbH

Spargelfeldstralie 191 | A-1220 Wien

www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

1von 12



Institut flr Hydroanalytik Linz

WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

AGES(

ORTSBEFUND

<

Parameter Ergebnis N| K
Beschreibung der Wasserversorgungsanlage
Begutachtetes Objekt Quellsam.r_’nelschad‘\_t %(Vereinigungsschacht), Tiefbehalter, 1
Hochbehélter, Entsduerung
Lage der Quellen:
Inmitten eines Waldes situiert
Einzugsgebiet:
Wald
Anlage:
Beschireibungider Amlage Die Anlag? beste.ht aus 3 Quellfassungen. Die Edhauserquelleﬂn 2a 1
und 2b miinden im Quellsammelschacht 1, Quelle 3 (Graf) mindet
im Quellsammelschacht 2 (Vereinigungsschacht) in welchem auch
die Edhauserquellen miinden.
Zudem besteht die Anlage aus einem Tiefbehélter mit einer
Wasserkammer (Fassungsverméogen: 48 m®).
2 Unterwasserpumpen fordern das Wasser in den Hochbehélter (2
Wasserkammern - Fassungsvermégen je 150 m?) in welchem eine
Entsduerungsanlage installiert ist.
Verteilte Wassermenge <100,0 m%/d 1
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 1
Schutzgebiet Der Z.ustand des erfasst.(.en Einzugsgebietes Idsst einen 1
ausreichenden Schutz fir das Wasservorkommen erwarten.
Der bauliche und technische Zustand der Wassergewinnungs- und
Mégliche Verunreinigung -forderungsanlage verhindert - soweit ersichtlich - jede 1
Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.
Die Einrichtungen fir Transport und Speicherung des Wassers sind
Versorgungsnetz soweit ersichtlich in einem solchen Zustand, dass jede 1
Beeintrdchtigung der Wassergiite verhindert wird.
Aufbereitung des Trinkwassers Es wird eine Aufbereitungsanlage betrieben. 1
Technische Ausfihrung Die Anlage wurde dem Stand der Technik entsprechend errichtet. 1
Angaben zur Eigenkontrolle Es werden Aufzeichnungen iiber die Eigenkontrolle gefiihrt. 1
Zustand der WVA bei der Inspektion Die Anlage befindet sich in ordnungsgemaBem Zustand. 1
Festgestellte Mangel keine 1
Baulich-technische Verdnderungen an keine 1
der Anlage seit dem letzten Ortsbefund
Aufbereitungsanlage
Inspiziertes Aufbereitungsverfahren Entsduerung 2
S . Das Wasseraufbereitungsverfahren ist in seuchenhygienischer oder
NoereliglSit @EPATDEISI Hingsaniage chemisch-technischer I—?insicht notwendig. o -
Zweckm.a55|gke|t - Das Wasseraufbereitungsverfahren ist zweckmabig. 2
Aufbereitungsanlage
Das Wasseraufbereitungsverfahren funktioniert ordnungsgema0;
Funktion der Aufbereitungsanlage Schadstoffe oder unerwiinschte Organismen beeintréchtigen die 2
Wassergiite nicht.
AifbEreitigsaniEgen Durch dgn Betrieb der“Anla.ge zur \/?/asieral.Jfbereitung wird die 5
erforderliche Wassergiite nicht beeintrdchtigt.
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Institut fur Hydroanalytik Linz

WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

Parameter Ergebnis N| K

UV-Desinfektionsanlage Nein

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):
1) Inspektion einer Wasserversorgungsanlage

Ext.Norm: ONORM M5874:2009; EN SO 19458:2006; ISO 5667-5:2006
2) Inspektion einer Wasseraufbereitungsanlage nach SVA_9626

www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW [ UID:ATU 54088605
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WieningerstraB3e 8, 4020 Linz AGE S

Leitung: Dr. Bernd Reichl

PRUFBERICHT

Dieser Priifbericht einschlieBlich der enthaltenen Priifergebnisse gilt ausschlieBlich fiir den/die vorliegenden Prifgegenstand/-gegensténde und den
Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Prifstelle keinen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) berlicksichtigt, sofern nicht ausdriicklich anders angegeben. Dieser Priifbericht
darf grundsitzlich nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veréffentlicht werden, weiters darf nichts
hinzugefligt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 26054417-001

Externe Probenkennung: T26-00380.5

Probe eingelangt am: 30.04.2026

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: aufbereitetes TW

Auftragsgrund: Mindestuntersuchung - aufbereitetes Trinkwasser + Lokalaugenschein
Untersuchungsauftrag: aufbereitetes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle;

Anlagenbezeichnung: WV der Gemeinde Afiesl - St.Stefan
Anlagen-Id: 13461000

Probenahmestelle: Hochbeha&lter Afies! - nach Entsduerung
Probestellen-Nr.: 01A

Probenahmedatum: 29.04.2026

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Wolfgang Pammer

Witterung bei der Probenahme: sonnig

Lufttemperatur (°C): 6,0

Untersuchung von-bis: 30.04.2026 - 07.05.2026

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang MU - Mindestuntersuchung gem. TWV, Anhang Il Teil AZ 3 3
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 3
Ruckschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung ldsst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit 3
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Ruckschluss auf Diese Untersuchung l&sst keinen Riickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete B

Wasseraufbereitungsverfahren Entsduerung 3

/
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Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K

Messungen vor Ort

Wassertemperatur 7,3 grd C 4

pH Wert (vor Ort) 7,67 6,50 - 9,50 5

Leitfahigkeit (vor Ort) 133 max. 2500 uS/cm 6

Farbung (vor Ort) farblos, klar 7

Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 7

Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 7

Kohlensiure

Kohlensdure, aggressiv <1,0 mg/| 8

Calcitlésekapazitat ber. als CaCO3 <1,0 mg/I 9

Chemische Parameter

Gesamtharte 0,72 mmol/I 10
Gesamtharte 4,0 °dH 10
Carbonathérte 3,8 °dH 11
Saurekapazitdt bis pH 4,3 14 mmol/| 11
Calcium (Ca) 26,0 ma/I 10
Magnesium (Mg) 1,7 mg/I 10
NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Kohlen(stoff) ’ <030 mg/I 12
Nitrat 7.8 max. 50 mg/I 13
Nitrit <0,020 max. 0,10 mg/I 14
Ammonium <0,040 max. 0,50 mg/! 15
Chlorid (CI-) 1,5 max. 200 mg/! 13
Sulfat 2,3 max. 250 mag/I 13
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/! 10
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 ma/! 10
Natrium (Na) 2,8 max. 200,0 mg/| 10
Kalium (K) <1,00 mg/! 10
Mikrobiologische Parameter

koIorIiebiIdende Einheiten bei 22°C 1 max. 100 KBE/m 16
Bebriitungstemperatur

koIorlleblldende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/ml 16
Bebriitungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 17
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 17
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 18
Pseudomonas aeruginosa 0 max. 0 KBE/100ml 19

Allféllig verwendete Abktirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert")
PW ... Parameterwert ("Grenzwert")

n.a. .. nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

x ... Verfahren nicht akkreditiert

K ... Kommentar
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Probenummer: 26054417-002

Externe Probenkennung: T26-00380.6

Probe eingelangt am: 30.04.2026

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW

Auftragsgrund: Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WV der Gemeinde Afiesl - St.Stefan

Anlagen-Id: 13461000

Probenahmestelle: Auslauf Endstrang Kéckendorf 3, Bad - Waschbecken

Probestellen-Nr.: 04A

Probenahmedatum:; 29.04.2026

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Wolfgang Pammer

Untersuchung von-bis: 30.04.2026 - 07.05.2026

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang R - RoutinemédBige Kontrolle 3
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 3
Rickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung ldsst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit 3
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Ruickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete Entsduerun 3
Wasseraufbereitungsverfahren 9

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 6,9 grd C 4
pH Wert (vor Ort) 7,68 6,50 - 9,50 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 133 max. 2500 uS/cm 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 7
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 7
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 7
Mikrobiologische Parameter

kolorlleblldende Einheiten bei 22°C 1 max. 100 KBE/ml 16
Bebritungstemperatur
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Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
koloniebildende Einheiten bei 37°C

or.1_|e ildende Einheiten bei 3 0 max. 20 KBE/ml 16
Bebrltungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 17
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 17
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 18
Allfillig verwendete Abkirzungen:
IPW ... . Indikatorparameterwert (“Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ... Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar
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Probenummer: 26054417-003

Externe Probenkennung: T26-00380.7

Probe eingelangt am: 30.04.2026

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW

Auftragsgrund: Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WYV der Gemeinde Afiesl - St.Stefan
Anlagen-Id: 13461000

Probenahmestelle: Auslauf Bauhof Afiesl/Schénegg
Probestellen-Nr.: 02A

Probenahmedatum: 29.04.2026

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Wolfgang Pammer

Untersuchung von-bis: 30.04.2026 - 07.05.2026

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang R - RoutineméBige Kontrolle

Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser,

Rickschluss auf Beschaffenheit beim Diese Untersuchung lasst einen Ruckschluss auf die Beschaffenheit 3
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Rickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete «

Wag;seraufbereitungsverfahren BISENEgiIg i

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 6,9 grd C 4
pH Wert (vor Ort) 7,79 6,50 - 9,50 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 133 max. 2500 uS/cm 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 7
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 7
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 7
Mikrobiologische Parameter

kolor]iebildende Einheiten bei 22°C 19 max. 100 KBE/ml 16
Bebrutungstemperatur
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Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
iebildende Einheiten bei 37°

koIor1| ildende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/m! 16

Bebriitungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 17

Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 17

Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 18

Allfillig verwendete Abkiirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW .. Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar
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Probenummer: 26054417-004

Externe Probenkennung: T26-00380.8

Probe eingelangt am: 30.04.2026

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW

Auftragsgrund: Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle;

Anlagenbezeichnung: WV der Gemeinde Afiesl - St.Stefan

Anlagen-Id: 13461000

Probenahmestelle: Auslauf Endstrang Zolsen, Waldhauser 35 - Kiiche
Probestellen-Nr.: 03A

Probenahmedatum: 29.04.2026

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Wolfgang Pammer

Untersuchung von-bis: 30.04.2026 - 07.05.2026

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang R - RoutineméBige Kontrolle 3
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 3
Ruickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung ldsst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit 3
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Ruckschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Rickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete . Entsduerung 3
Wasseraufbereitungsverfahren

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 83 grd C 4
pH Wert (vor Ort) 7,71 6,50 - 9,50 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 133 max. 2500 uS/em 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 7
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 7
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 7
Mikrobiologische Parameter

koIor_1‘|eb|ldende Einheiten bei 22°C 3 max. 100 KBE/ml 16
Bebrutungstemperatur

Osterreichische Agentur fir Gesundheit und Ernahrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.SK. [ IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

Auftrag: 26054417 Dok. Nr.: D-21248838 10 von 12




ﬁ
Institut fir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz AG I ' S

Leitung: Dr. Bernd Reichl

1 Wl S,
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
kolorlleblldende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/ml 16
Bebriitungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 17
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100m!| 17
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 18

Allfallig verwendete Abklirzungen:

IPW . Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ......Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

3)  Inspektion einer Wasserversorgungsanlage: Festlegung des Untersuchungsumfanges
Ext.Norm: EN ISO 19458:2006; ISO 5667-5:2006

4) Bestimmung der Temperatur im Wasser

Ext.Norm: ONORM M 6616:1994-03, Dok .Code: 7508
5) Bestimmung des pH-Wertes

Ext.Norm: EN 1SO 10523:2012-02, Dok.Code: 7512

6.) Bestimmung der elektrischen Leitfdhigkeit (Bezugstemperatur: 20°C)
Ext.Norm: EN 27888:1993-09, Dok.Code: 7511

7)  Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren Beschaffenheit einer Wasserprobe
Ext.Norm: ONORM M 6620:2012-12, Dok.Code: 8689

8)  Bestimmung der Kohlensaureformen und des Sattigungsindex
Ext.Norm: DIN 38409-7:2005-12, Dok.Code: 7517

9)  Berechnungsmethode fiir die Calcitldsekapazitdt aus der aggressiven Kohlens&ure
Ext.Norm: DIN 38409-7:2005-12, Dok Code: 7517

10)  Bestimmung von ausgewéahlten Elementen (Eisen, Mangan, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Aluminum) durch ICP-OES
Ext.Norm: EN 1SO 11885:2009-05, Dok.Code: 7498

11)  Bestimmung der Leitfahigkeit, des pH-Wertes, des Calciums und Magnesiumgehaltes, der Sdurekapazitat pH 4,3 (Carbonathérte) und der Gesamthérte im Wasser mittels
Metrohm Titroprozessor
Ext,Norm: EN 27888:1993-09, EN ISO 10523:2012-02, DIN 38406-3:2002-03, DIN 38409-7:2005-12, DIN 38409-6:1986-01, Dok.Code: 19004

12) Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffes (NPOC-Methode)
Ext.Norm: ONORM EN 1484:2019-04, Dok.Code: 7500

13)  Bestimmung von gel8sten Anionen Chlorid, Fluorid, Nitrat und Sulfat mittels Flissigkeits-lonenchromatographie
Ext.Norm: EN ISO 10304-1:2009-03, Dok Code: 7518

14)  Bestimmung von Nitritstickstoff mit der FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN 1SO 13395:1996-07, Dok.Code: 7552

15)  Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN ISO 11732:2005-02, Dok Code: 7551

16) Quantitative Bestimmung der kuitivierbaren Mikroorganismen
Ext.Norm: EN 1SO 6222:1999-05, Dok.Code: 10643

17.)  Nachweis und Z3hlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 9308-1:2017-01, Dok Code: 10649

18)  Nachweis und Z3hlung von intestinalen Enterokokken - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 7899-2:2000-04, Dok Code: 10639

19)  Nachweis und Zahlung von Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 16266:2008-02, Dok Code: 10640

Zeichnungsberechtigt:

DiplIng. (FH) Birgit Huemere.h. ~ ==--- Ende des Priifberichts -----
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Institut fir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz AG I ' S

Leitung: Dr. Bernd Reichl

GUTACHTEN

Das Wasser ENTSPRICHT im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.

Der gemé&B Lebensmittelcodex erhobene Lokalaugenschein ergab, dass derzeit keine Mangel bestehen, die eine
Nutzung des Wassers zu Trinkzwecken beeintrachtigen oder ausschlieen.

Gutachterin:

Dipl.ing. (FH) Birgit Huemer

bauoiCl+/qrLlUy8dX0OVU5eyCZTMYL4 6aDXMSnP+hOabT3fk95es3AM/dft17RPpt4/Z23YiTl
TEWFQHIAecikMocDOZyizHu59hBPyfvoyGQ30PubUhZbF55727/1knj3266eB1Kglc5MZcCQe
2fTmd1N1W1kDUZ19jnMYM7wBo5r8/PXEvXcjugU745bk2DmZ /GMpOobathtt5tTzve8sAaHLw
bvSoL+dccNuP5mleCsvI9vCNLOme721MJISWz faGuhokpxK101BS1FX8BOUlwO850AD1zQe4S8Y
ASA+LHZ111yD4PLmT68Nnth2cP9SuthwruBady/0VBvQOmvijouKglBacNygMTXtHySxR5Cc81A
Signaturwert A99jyRAe/mkD51QTF185xIUIc1Vp0+x6DCIM72ejG5sAp6sITunvaOcUtynPDtZTEThkNPJIwlXs
pFk5GUmM2QKZMiu0aQ8rviwWH4buF671XwKUeJmyj12vpNggDOCV+RS /k2NCmws+gnAqczl /gB
57yXSIutDQuUll1DBQELH+X+JQPqwiIsPSi5Tp8thzLJ6nnjP08VESCTUSywKuQAoZESUfOUCTDb
05pBH11dSsJ7Lwe7glfKbNFglglSwItMFiSn3jgoh7EB2bLYpnyrQ601SssGFRztM8D1ijMK62
tKr/fvc9xjlkoGeCyB85uRo710I=

serialNumber=null CN=Oesterr. Agentur f. Gesundheit

Unterzeichner u. Ernaehrungssicherheit GmbH C=AT
.ms%% Datum/Zeit-UTC 2026-05-07T08:49:442
%% CN=GLOBALTRUST 2015 GOVERNMENT 1,O0U=GLOBALTRUST
g . Certification Service,O=e-commerce monitoring GmbH,
AGES r ( = | Aussteller-Zertifikat I—Wien, ST=Wien, C=AT
A . 153222131642797013526538515

Serien-Nr.
@NYTSSIGMATUR

Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:vl.1.0

Parameter etsi-bka-moa-1.0

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
| Prfinformation Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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